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e Postojece stanje;
e Nadogradnja sustava;

e Shema sustava i problem integracije razlicitih
protokola;

e |zvedba algoritma upravljanja i problem
zastarjelih podataka;

e Android aplikacija.
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Postojece stanje SUILDINGS
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Nadogradnja sustava §= MR -
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T Temperature sensor for the outgoing air of the fan coil
Zg ra d a C - 9 . kat »« PWM controlled valve, temperature sensor for the outgoing heating/cooling medium of the fan coil

@ ' Wireless temperature/CO2/humidity/pressure sensor
£ H I MBus or Lon heating/cooling energy meter
E E MODBUS electrical energy meter, three-phase, one-way
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Shema sustava 1 SUILDINGS
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Shema sustava 3 SUILDINGS
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Izvedba algoritma upravljanja §= L
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e Brzo prototipiranje upravljackih algoritama;

e Funkcionalnost ostvarena pomocu timera u matlabu.
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Problem zastarjelih podataka §= MR -

e 1-Wire gateway osvjezava mjerenja svakih 15s;

e Brightcore Cita podatke s gatewaya svakih 60s i odmah ih upisuje u bazu;
e Upravljacki algoritam Cita podatke iz baze svakih 60s.

e Podatak moze biti star maksimalno 75 sekundi.

Upravljacki . ;

algoritam UOS\
1-Wire «—155—> 1-Wire «60s—>Brightcorel«—> Baza
senzor gateway podataka
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Android aplikacija

Stjepan Lipnik razvio je android aplikaciju
u sklopu svog diplomskog rada;

Korisnik se logira sa postoje¢im raCunom
kojeg ima na stranici fakulteta;

Prikazuje se trenutno stanje sustava —
temperatura u sobi, setpoint
temperature, relativna vlaznost i CO,;

Svaka od prikazanih varijabli ima prikaz za
protekli dan i protekli tjedan.
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Temperatura
Trenutna  Postavljena

26.3°C

25°C

Vlaznost CO2
469ppm

41%




Android aplikacija

— COZ[ppm]




e |

Zahvala SUILDINGS

Prezentirani istrazivacki rezultati dobiveni su unutar projekta ENHEMS-Buildings —
Unapredenje kapaciteta istrazivanja, razvoja i transfera tehnologije vezanih uz
sustave gospodarenja energijom u zgradama.

Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 478.993,14 EUR putem ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava br. IPA2007/HR/161PO/001-040510.

www.enhems-buildings.fer.hr
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